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Titel: Priifbericht zu Auftrag 22303920
Prifberichtsnummer: AR-23-T4-000330-01

Auftragsbezeichnung: Untersuchung gemaR TrinkwV Parameter Gruppe A
Probenahmeort: 92355 / Velburg / St.-Leonhardt-Weg 5, Bauhof
Anzahl Proben: 1

Probenart: Trinkwasser

Probenahmedatum: 02.02.2023

Probenehmer: Eurofins Institut Jager GmbH, Florian Hoffmann
Probeneingangsdatum: 02.02.2023
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Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ibernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstédndig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kdnnen Sie unter

http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der

Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgefiihrten Umfang.
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Prifberichtsnummer: AR-23-T4-000330-01

Entnahmestelle

Waschbecken /

Zapfhahn
Teis 1230673500040
Probenahmedatum/ -zeit | 02.02.2023 12:05
Probenahmeverfahren Zweck a
Ver- |Probennummer 223012890
gleichs-
werte
G -
Parameter Lab. |Akkr. Methode wr::tz BG Einheit
Probenahme
Probenahme Trinkwasser T4 NG 2(')’;‘1'_802 5667-5 (A14): X
Probenahme mikrobiol. T4 NG DIN EN ISO 19458 (K19): X
Untersuchungen von Wasser 2006-12
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Chlor (CI2), frei T4 NG | IS0 T 0,3 0,05 mg/l nu.?
Farbung, qualitativ T4 NG 2(')';‘;(')\'4'30 7887 (C1): farblos
DIN EN 1622 (B3)
Geruch T4 NG | Anhang C): 2006-10 ohne
Wassertemperatur T4 NG ?;563_?304'4 ©4) °C 11,9
. 16,5-95
pH-Wert e [ONENISOtoszs(cs): | 6.5 716
Temperatur pH-Wert T4 NG '13:)563_?‘2‘04'4 (c4: °C 14,6
Leitfahigkeit bei 25°C Ta NG |D N 2Tess(CO) 2790 50 us/cm 847
Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1
Escherichia coli e R e 0 KBE/100 ml 0
Enterokokken TN s et 0 KBE/100 ml 0
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
Coliforme Keime e R e 0 KBE/100 ml 0
Eisen (Fe) moNe (e ot 0.2 0,005 mg/| <0,005
Spektr. Absorptionskoeff. DIN EN ISO 7887 (C1):
(436 nm) JT NG | 01004 0,5 0,1 1/m <01
Koloniezahl bei 22°C g Ne |JERkESTSAbsaz (e} 1400 3 KBE/1 ml 0
Koloniezahl bei 36°C ST NG | Tk S5 Absatz 10k 400 4 KBE/1 ml 0
Mangan (Mn) mone (e et 0,05 0,001 mg/! <0,001
Trilbung ST NG | SO0 19 0,1 FNU 0,5
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Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors
AKkkr. - Akkreditierungskurzel des Priiflabors
X - durchgefihrt

Kommentare zu Ergebnissen
Y nicht untersucht

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tubingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Die mit T4 gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (VolbehrstralRe 24, Niirnberg) analysiert. Die Bestimmung
der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach TrinkwV (Stand 2021-09).
TrinkwV: Trinkwasserverordnung

TMW: Technischer MalRnahmenwert

GOW: Gesundheitliche Orientierungswerte
TWLW: Trinkwasserleitwert

Bitte informieren Sie bei Uberschreitungen des Grenzwertes bzw. des technischen MaRnahmenwertes |hr
zustandiges Gesundheitsamt.

Wir weisen darauf hin, dass im Falle von Uberschreitungen des technischen MaRnahmenwertes nach Anlage 3 Teil
Il der TrinkwV im Rahmen einer systemischen Untersuchung nach § 14b eine Meldung an das zustandige
Gesundheitsamt gemaR § 15a bereits durch die Untersuchungsstelle erfolgt!

2 Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken. Fiir Trinkwasser, das zur Abflllung in verschlieRbare Behaltnisse vorgesehen ist, kann der

Mindestwert auf 4,5 pH-Einheiten herabgesetzt werden. Ist dieses Trinkwasser von Natur aus kohlensaurehaltig, kann der Mindestwert
niedriger sein.
Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach § 15 Absatz 1c gelten folgende Grenzwerte: 100/ml am Zapfhahn des Verbrauchers;
20/ml unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung im desinfizierten Trinkwasser; 1000/ml bei Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer
2 Buchstabe ¢ sowie in Wasserspeichern von Anlagen nach Buchstabe d. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage haben unabhangig vom angewandten Verfahren einen plétzlichen oder kontinuierlichen Anstieg unverziglich der
zustandigen Behorde zu melden. Das Untersuchungsverfahren nach § 15 Absatz 1c darf nicht eingesetzt werden fir Trinkwasser, das zur
Abgabe in verschlossenen Behaltnissen bestimmt ist. FUr Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behaltnissen bestimmt ist, gilt der
Grenzwert 100/ml.
Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach § 15 Absatz 1c gilt der Grenzwert von 100/ml. Der Unternehmer und der sonstige
Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben unabhéngig vom angewandten Verfahren einen plétzlichen oder kontinuierlichen Anstieg
unverzuiglich der zustandigen Behdrde zu melden. Das Untersuchungsverfahren nach § 15 Absatz 1c darf nicht eingesetzt werden fir
Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behaltnissen bestimmt ist. Fur Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behaltnissen
bestimmt ist, gilt der Grenzwert 20/ml.
®  Der Grenzwert gilt als eingehalten, wenn am Ausgang des Wasserwerks der Grenzwert nicht tiberschritten wird. Der Unternehmer und der
sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a oder Buchstabe b haben einen plétzlichen oder
kontinuierlichen Anstieg unverziiglich der zustandigen Behdérde zu melden. Letzteres gilt auch fir das Verteilungsnetz.

Bei der Darstellung von Vergleichswerten im Prifbericht handelt es sich um eine Serviceleistung der EUROFINS
UMWELT. Die zitierten Vergleichswerte (Grenz-, Richt- oder sonstige Zuordnungswerte) sind teilweise vereinfacht
dargestellt und berlcksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des
entsprechenden Regelwerkes.
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Abgleich mit Vergleichswerten

Der Abgleich bezieht sich ausschlieflich auf die in AR-23-T4-000330-01 aufgefiihrten Ergebnisse und erfolgt auf Basis eines rein numerischen
Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Vergleichswerten. Die Messunsicherheiten der Analyse- und
Probenahmeverfahren werden hierbei gemafR den Vorgaben der TrinkwV berucksichtigt.

Die im Priifbericht AR-23-T4-000330-01 enthaltenen Proben weisen keine Uberschreitung bzw. Verletzung eines Vergleichswertes der
Liste TrinkwV (Stand 2021-09) auf.
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