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25 cm Stahlbeton  B25

10 cm Sauberkeitsschicht

60 cm Frostschutzschicht
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V = 25 m³

2 Kabelleerrohre
DN 100

2 Schutzrohre
DN 100

2 Schutzrohre
DN 100

1 : 2

Fällmitteltank, doppelwandig

Achtung: Lage der Schutzrohre nach Angaben
vom AN der maschinellen Ausrüstung !

Dosiertechnik 
mit

Auffangwanne

Option 
(Erweiterung)

Phosphat-Online
Messgerät Schaltschrank

Fällmitteltank

Dosiertechnik 
mit

Auffangwanne

Option 
(Erweiterung)

Phosphat-Online
Messgerät

Schaltschrank

Horizontalschnitt Schnitt  A - A

Schutzcontainer

Schutzcontainer

AA
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Abwasseranlage
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